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Uczestnicy postepowania przetargowego

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
»Energia slonca dla Dobczyc: Montaz instalacji OZE w obiektach publicznych — Gmina
Dobczyce”.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ) Zamawiajacy przekazuje odpowiedzi na
n/w pytania.

Pytanie nr 1

Ze wzgledu na fakt, ze Zamawiajgcy posiada bardzo maly budzet na przedmiotowa
inwestycje, zwracamy si¢ z prosba o zmiane zapisow w zakresie rekojmi i ustalenie jej
dlugosci na S lat, bez wzgledu na okres udzielonej gwarancji. Pozwoli to Wykonawcom
na zabezpieczenie nalezytego wykonania, w innej formie niz tylko pieni¢zna, co wplynie
bezposrednio na obnizenie ofert. Wbrew powszechnemu stanowisku Zamawiajacych, nie
mozliwe jest uzyskanie zabezpieczenia nalezytego wykonania w innej formie niz
gotowka na okres rekojmi powyzej 7 lat. Stawianie zapisow, aby np. rekojmia
obejmowala okres 10 lub wiecej lat, automatycznie wymusza na Wykonawcy
konieczno$¢ wplacenia znacznej sumy gotowki na dlugi okres do Zamawiajacego.
Obecnie stanowisko Ubezpieczycieli, w zaden sposob nie idzie na ust¢pstwa w tym
zakresie. Dla Ubezpieczycieli nie istotna jest rowniez praktyka, ktora obieraja niektorzy
Zamawiajacy, w ktorej pozwalaja, aby zabezpieczenie w formie gwarancji wniesione
bylo na okres np. 5 lat z jednoczesna deklaracja Wykonawcy, ze po tym czasie zostanie
ona automatycznie przedluzona. Firmy ubezpieczeniowe nie uznaja takich rozwiazan. Z
tego tez wynika, ze wydluzanie okresu r¢kojmi na okres dluzszy niz 5 lat wymusza na
Wykonawcach wplate znacznej iloSci gotowki na dlugi okres. Wiadomym jest, ze
zamrozenie znacznej iloSci gotowki wliczane jest w koszty, jakie ponosi Wykonawca w
ramach danej inwestycji. Z tego jasno wynika, ze obnizenie okresu r¢ekojmi umozliwi
Oferentom obnizki ofert, na czym w zaistnialej sytuacji powinno zalezeé
Zamawiajacemu. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang terminéw gwarancji rekojmi.

Pytanie nr 2
Ze wzgledu na niski budzet, jakim dysponuje Zamawiajacy zwracamy si¢ z prosbha o
zniesienie Kryterium zastosowania optymalizatorow i usuniecie tego rozwiazania.
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Budynki, na ktéorych planuje si¢ rozmieszczenie modulow nie wymagaja technologii,
ktora przeznaczona jest glownie dla miejsc, gdzie instalacje mogg by¢ czeSciowo
zacieniane. Wysokie punktowanie takiego rozwigzania, automatycznie sugeruje
Oferentom, aby uwzgledni¢ dodatkowe koszty, w celu uzyskania lepszej oceny oferty.
Zastosowanie systemu optymalizacji dla przedmiotowej inwestycji, to wzrost kosztow o
ok. 130 000,00 zt brutto. Brak systemu optymalizacji czy to obowiazkowego czy
dobrowolnego, pozwoli na znaczne obnizenie ofert. W obecnej sytuacji na takim
rozwigzaniu powinno zaleze¢ Zamawiajacemu, tak, aby Wykonawcy mieli szans¢ na
obnizke swoich ofert.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Pytanie nr 3

Dysponujemy osoba, ktora posiada:

- uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, bez ograniczen ,

Oraz

- certyfikat Urzedu Dozoru Technicznego na instalatora odnawialnych Zrédel energii w
zakresie instalacji fotowoltaicznych ,

Czy mozne ten warunek spelnic 1 osoba ?

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdziat V Zamawiajacy wymaga:

5.2.3.4 Osoba zaproponowana do pehienia funkcji Kierownik robot, posiada uprawnienia do
kierowania robotami w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen, lub uprawnienia rownowazne do powyzszych, a wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow prawa oraz przynaleznosci do Okregowej Izby
InZynierow Budownictwa,

5.2.3.5,,Dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadajacymi: certyfikat Urzedu Dozoru
Technicznego na instalatora odnawialnych zroédet energii w zakresie instalacji
fotowoltaicznych lub posiadajgcymi wazne $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do
zajmowania si¢ dozorem i eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci do 1kV; dysponujace min.
1 rocznym do$wiadczeniem w instalowaniu paneli fotowoltaicznych”.

Zgodnie z w/w zapisami Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca Wykazal posiadanie co
najmniej 2 0sob posiadajacych stosowne uprawnienia instalacyjne i Kierownika robot
posiadajacego wymagane uprawnienia.

Pytanie nr 4
Czy polis¢ OC potencjalny Wykonawca musi posiada¢ na dzien skladania ofert czy
moze ja zawrzeé¢ dopiero na etapie podpisania umowy.?
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ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie wymaga polisy OC na etapie sktadania ofert. Wykonawca zobowigzany
bedzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia polisy OC oraz dodatkowych dokumentow
zgodnie z zapisami Rozdziatu XIV SIWZ

Pytanie nr 5
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy wi¢kszej niz
wskazana we specyfikacji?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania moduléw o wiekszej mocy pod warunkiem
uzycia modutéw spetniajacych minimalne wymagania okreslone w SIWZ oraz utrzymania
minimalnej projektowej mocy dla instalacji 19,72 kWp oraz 39,44 kWp Dla instalacji o0 mocy
min. 9,86 kWp Zamawiajacy dopuszcza aby sumaryczna moc instalacji po stronie DC
miescita si¢ w zakresie od 9,66 kWp do maksymalnie 10,0 kWp. Laczna moc wszystkich
instalacji po stronie DC nie moze by¢ mniejsza niz 187,34 kWp.

Pytanie nr 6
Odnos$nie ukladu automatyki, sterujacego podlaczonymi urzadzeniami czy Zamawiajacy
wymaga samego licznika, ktory bedzie wysylal informacje do ukladu czy calego ukltadu?

ODPOWIEDZ:
Wykonawca w ramach zadania ma wyposazy¢ instalacje o mocy 19,72 kWp dla budynku

Urzedu Gminy w Dobczycach oraz instalacje o mocy 39,44 kWp dla budynku Regionalnego

Centrum Oswiatowo Sportowego W Dobczycach w urzadzenia zabezpieczajace przed
wprowadzeniem energii do sieci. Zamawiajacy nie wymaga montazu dodatkowego
licznika energii. Zakres obowigzkow dotyczacy budowy systemu zarzadzania instalacjg i
wizualizacjg pracy elektrowni zostal szczegdtowo opisany w pkt. 6 STWIOR w czesci
»System komunikacyjny 1 zbieranie danych”.

Pytanie nr 7
Czym pokryte s poszczegélne dachy budynkéw i czy Zamawiajacy posiada ekspertyzy
wytrzymalosciowe dachow?

ODPOWIEDZ:
Informacje dotyczace typu potaci dachowej oraz ich pokrycia zostaly zamieszczone w pkt. 5.2
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
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Pytanie nr 8
Czy istnieje mozliwos$¢ zastosowania jednego falownika ~40kW zamiast dwoch min18?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych spelniajagcych minimalne
wymagania okreslone w STWIOR. W przypadku zastosowania rozwigzan réwnowaznych
parametry zastosowanych urzadzen nalezy poda¢ w tabeli rOwnowaznosci.

Pytanie nr 9

Czy zamawiajacy posiada zgode konserwatora zabytkow na budowe? Czy zgoda dotyczy
tylko budynku Urzedu Gminy? Jesli zgoda lezy po stronie Wykonawcy to jakie beda
konsekwencje nie uzyskania zgody od konserwatora zabytkéw?

ODPOWIEDZ:

Dla instalacji PV na budynku Urzedu Gminy w Dobczycach nalezy dokona¢ uzgodnienia z
Matopolskim Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow zakresu i sposobu wykonania
instalacji fotowoltaicznej i uzyska¢ niezb¢dng decyzje administracyjng. Kopia pisma MWKZ
zostata zamieszczona na stronie BIP.

Zatwierdzam:
Zastgpca Burmistrza
Gminy i Miasta Dobczyce
Edyta Podmokty
Dobczyce 11.05.2020r
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